
Παράμετρος 

ελέγχου

Ημερομηνία 

δειγματοληψίας

Θέση 

δειγματοληψίας

Αποτέλεσμα 

δειγματοληψίας

Ανώτατη 

επιτρεπόμενη 

τιμή 

παραμέτρου

Αριθμός αποικιών σε 

22
0
C/ml

21/06/2024 ΔΕΥΑΘ >300
Άνευ ασυνήθους 

μεταβολής

Αριθμός αποικιών σε 

37
0
C/ml

21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 118
Άνευ ασυνήθους 

μεταβολής

Κολοβακτηριοειδή / 100 ml 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 0 0

E. coli /100 ml 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 0 0

Εντερόκοκκοι / 100 ml 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 0 0

Σίδηρος μg/L 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Δεν ανιχνεύθηκε 200

Νιτρικά mg/lt 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 16,0 50

Νιτρώδη mg/lt 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Δεν ανιχνεύθηκε 0,5

Αμμωνιακά mg/L 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Δεν ανιχνεύθηκε 0,5

Χλωριούχα mg/L 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 104 250

pH 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 8,0 ≥ 6,5  και  ≤ 9,5

Αγωγιμότητα μS/cm 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ 915 2500

Χρώμα (μοναδες Pt-Co) 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Δεν ανιχνεύθηκε
Αποδεκτό από τους 

καταναλωτές και άνευ 

ασυνήθους μεταβολής

Θολότητα NTU 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Δεν ανιχνεύθηκε
Αποδεκτό από τους 

καταναλωτές και άνευ 

ασυνήθους μεταβολής

Οσμή 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Αποδεκτή
Αποδεκτή από τους 

καταναλωτές και άνευ 

ασυνήθους μεταβολής

Γεύση 21/06/2024 ΔΕΥΑΘ Αποδεκτή
Αποδεκτή από τους 

καταναλωτές και άνευ 

ασυνήθους μεταβολής
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